Allegato alla determina n. 72/AMM del 30/10/2025

RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE DELLA MEDIA TENSIONE IN
SEGUITO AL PRINCIPIO DI INCENDIO DEL 12/9/2025 - RATIFICA AFFIDAMENTO IN
URGENZA.

Perizia giustificativa per riparazione effettuata in urgenza
(redatta al sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

In seguito agli interventi in urgenza:

e di wvenerdi 12/9/2025 del reperibile camerale e dell'elettricista per
assistere la squadra dei VVFF intervenuta a causa del principio di
incendio del trasformatore della media tensione (1.000 Kva) collocato nel:
locale cabina elettrica generale al terzo piano interrato délla sede;

e di sabato 13/9/2025 dell'elettricista per 11 collegamento, con cavi
temporanei, dei servizi prima alimentati dal trasformatore bruciato al
secondo trasformatore ancora funzionante (630 Kva) per consentire alla
Camera 1l funzionamento dei servizi essenziali in particolare:

o le pompe di sollevamento delle acqua chiare

o le pompe di sollevamento delle acqua scure

o le prese di forza motrice di tutti gli uffici
o 1'illuminazione ordinaria di tutti gli uffici
o 1'illuminazione di emergenza di tutti gli uffici
o 1'impianto di allarme incendio

© 1l'impianto antintrusicne

© gli impianti di spegnimento automatico

o i server fisici, e la rete ethernet nella sede
°© i servizi di fonia fissa e wi-fi

© il portone carraio

© gli impianti ascensori

Nella sede camerale da lunedi 14/9/2025 si sono svolte regolarmente le attivita
ordinarie istituzionali della Camera ed & ripresa anche 1l'attivita di
manutenzione straordinaria del cantiere di consolidamento  antisismico,
dell'edificio.

Degli interventi del 12 e del 13/9 ho relazionato con verbale del 16/9/2025,
allegato parte integrante alla presente perizia. In seguito ho disposto un terzo
intervento in urgenza per alimentare ulteriori servizi elettrici al
trasformatore ancora funzionante in particolare quelli relativi all'impianto di
riscaldamento della sede perché, i tempi di consegna del nuovo trasformatore non
garantivano l'accensione dell'impianto di riscaldamento entro la data di avvio,
stagionale del 15 ottobre.

Quest'ultimo intervento & stato effettuato venerdi 3 e sabato 4 ottobre ed &
stato possibile in seguito ad un sopralluogo del P.i. Fabio Bonardi, tecnico
impiantista, che ha verificato la fattibilita del collegamento temporaneo,
valutato il carico elettrico massimo concentrato sull'unico trasformatore ancora
funzionante.

Con pec prot. n. 89823 del 15/9/2025 e prot.n. 90432 del 17/9/2025 ho segnalato.
l'incidente rispettivamente ad A2A ed a Unareti gestore dell'impianto di
fornitura elettrica per la zona della sede camerale. In seguito & Iintervenuta
una .squadra di tecnici che ha effettuato un sopralluogo. Il 15/10/2025 si &
risentita telefonicamente Unareti.

Con péc prot. n. 92387 del 23/9/2025 ho informato l'assicuratore Marsh SpA del
principio di incendio. Il 1/10/2025 il perito ha effettuato il sopralluogo per
attestare il danno e ci siamo accordati di avvisarlo guando avverra l'intervento
di sostituzione definitiva del trasformatore e di trasmettergli documentazione.
fotografica dell'intervento.



I due trasformatori erano stati installati prima del 2000 ed erano stati
dimensionati sugli impianti che si sono poi sostituiti in occasione della
ristrutturazione totale dell'edificio avvenuta nel periodo 2002-2005. Con tale
ristrutturazione la totalitd degli impianti a funzionamento elettrico e stata
sostituita con nuovi piu efficienti pertanto meno energivori. Per tale motivo
oggi i due trasformatori hanno una potenza maggiore rispetto al necessario cosi
che quello ancora funzionante & in grado di sopperire alla totalita del carico
elettrico, almeno nella stagione invernale con i frigoriferi spenti.

La sostituzione definitiva del trasformatore pertanto avverra in seguito ad un
progetto elettrotecnico per il suo corretto dimensionamento in considerazione
del carico attuale che la cabina elettrica generale deve erogare.

Con nota del 7/10/2025 Tedoldi Impianti srl ha trasmesso il costo di € 11.096,43
per gli interventi effettuati in emergenza descritti in premessa che si-
distinguono in: € 4.306,55 (IVA al 22% esclusa) per la manodopera ed € 6.789,88
(iva al 22 esclusa) per 1 materiali di consumo.

Allegato: verbale del 16/9/2025
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